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SUPERFICIE VERDE PUBBLICO - PARCHEGGIO PUBBLICO - PERCORRENZE
SUPERFICIE STANDARD

1114.29 1 2
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14 22.245

1 0.5*(0.11*14.29)

2 0.5*(0.01*0.11)

3 0.5*
(22.25+22.21)*5.65

4 0.5*(0.14*22.20)

5 0.5*(0.01*0.14)
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127.96 m²SUP. TOT. VERDE: 

SUP. TOT. VERDE. PARCHEGGI E PERCORRENZE: 755.34 m²

1 0.5*(0.18*0.01)

2 0.5*(22.20*0.18)

3 29.58*0.43

4 0.5*
(29.58+14.30)*0.21

5 0.5*(0.09*14.30)

6 0.5*(0.01*0.09)

7 0.5*
(24.89+24.84)*7.34

8 0.5*(0.09*0.01)

9 0.5*(24.84*0.09)

10 0.5*
(22.36+22.25)*19.00
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SUP. TOT. PARCHEGGI E PERCORRENZE: 627.38 m²
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> 90cm da filo marciapiede

Asola passaggio cavi

Basamento in cemento

Sabbia di costipazione

Giunzione unipolare (fase di
pertinenza + neutro) tipo
termorestringente con materiale
isolante per protezione meccanica

Cavi circuito di accensione
Chiusino in ghisa carrabile

Collare anticorrosione

Tubazione di raccordo in
pvc flessibile ø60mm

Pozzetto prefabbricato
in cls 40x40x60

PARTICOLARE CORPO ILLIMINANTE AREA ADIBITA A
PARCHEGGIO PUBBLICO                                 scala 1:25

Cavi tipo FG16R16 - 4 (1x6) mmq

Tubazione di distribuzione
illuminazione estrena 
corrugato ø125mm

POZZETTO 60x60xH con chusino in ghisa D400

POZZETTO 80x80xH con chusino in ghisa D400

TUBAZIONE    ø160   ACQUE METEORICHE

TUBAZIONE    ø315   ACQUE METEORICHE

TUBAZIONE fognatura esistente

TUBAZIONE    ø400   ACQUE METEORICHE

CADITOIA 40x40xH con griglia in ghisa D400

LEGENDA SMALTIMENTI

TELEFONIA

ACQUA
DISTRIBUZIONE ACQUA ESISTENTE

ALLACCIAMENTO ACQUA PER COLLEGAMENTO ALLA NICCHIA CONTATORI ESEGUITO
DA PUBLIACQUA

TELEFONIA
DISTRIBUZIONE TELEFONIA CAVIDOTTO PVC 1 TUBO ø63mm

DISTRIBUZIONE TELEFONIA CAVIDOTTO PVC 1 TUBO ø125mm

ACQUA

GAS

DISTRIBUZIONE ACQUA DN32

DISTRIBUZIONE GAS 2ø63

ENEL

POZZETTO 125x80 NUOVA INSTALLAZIONE con testa in ghisa

POZZETTO PER DISTRIBUZIONE INTERRATA in calcestruzzo completo di chiusino carrabile
in ghisa. cm 80x80xh / cm 60x60xh / cm 40x40xh

CAVIDOTTO INTERRATO IN PVC     Tubo ø125

DISTRIBUZIONE TELEFONIA CAVIDOTTO PVC 1 TUBO ø125mm

POZZETTO ESISTENTE 125x80 con testa in ghisa

DISPERSORE A PICCHETTO IN ACCIAIO ZINCATO A CROCE INFISSO NEL TERRENO
DIM. 50x50x5mm L=1,5m ENTRO POZZETTO ISPEZIONABILE
(QUEST'ULTIMO GIA' CONSIDERATO A PARTE)

APPARECCHIO ILLUMINANTE CON SORGENTE LUMINOSA LED  -  23,8W - IP55
MONTATO SU PALO METALLICO H: 2,50ml
TIPO IGUZZINI ITEKA O EQUIVALENTE.

GAS
DISTRIBUZIONE GAS ESISTENTE

ALLACCIAMENTO GAS PER COLLEGAMENTO ALLA NICCHIA CONTATORI ESEGUITO DA
TOSCANA ENERGIA

ILLUMINAZIONE
APPARECCHIO ILLUMINANTE PHILIPS UNISTEET PERFORMER LED BDP 243 DW50 -
75W 12000 LUMEN 4K CLASSE 2
MONTATO SU PALO METALLICO CONICO DRITTO HFD 8ml

POZZETTO D'ISPEZIONE IN C.A.V. DIM. 40x40x60cm CON CHIUSINO IN GHISA CARRABILE

4(1x6)mmq/FG16R16 - 1ø125 

DISPERSORE A PICCHETTO IN ACCIAIO ZINCATO A CROCE INFISSO NEL 
TERRENO DIM. 50x50x5mm L=1,5m ENTRO POZZETTO ISPEZIONABILE
(QUEST'ULTIMO GIA' CONSIDERATO A PARTE)

IRRIGAZIONE A GOCCIA
DISTRIBUZIONE ACQUA

N.B. : LE DIMENSIONI INDICATE PER I POZZETTI SONO INTERNE

PARCHEGGIO PROPRIETA' PRIVATA
LEGENDA SOTTOSERVIZI
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Nicchia contatori Hmax 2.00m per:
-16 Enel (privati)
- 2 Enel (palazzina)
- 1 Enel (supercondominio)
- 2 acqua 
- 2 gas
- 1 colonnina telefonia

Nicchia contatori Hmax 2.00m per:
-16 Enel (privati)
- 2 Enel (palazzina)
- 1 Enel (supercondominio)
- 2 acqua 
- 2 gas
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VERDE PUBBLICO
127.96 m²

PARCHEGGIO PUBBLICO
627.38 m²
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                     CONTEGGIO STANDARD

Parcheggi pubblici e percorrenze

Verde pubblico

Totale

PROGETTO

627.38 mq

755.34 mq
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Nicchia contatori Hmax 2.00m per:
-16 Enel (privati)
- 2 Enel (palazzina)
- 1 Enel (supercondominio)
- 2 acqua 
- 2 gas
- 1 colonnina telefonia

Nicchia contatori Hmax 2.00m per:
-16 Enel (privati)
- 2 Enel (palazzina)
- 1 Enel (supercondominio)
- 2 acqua 
- 2 gas
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60x60

60x60

60x60 60x60

ø400

Bianche + Nere
dalla proprietà privata

ø315

ø400

f.t.-1.17

80x80
f.t.-1.18

f.t.-1.28

f.t.-0.65 ø315 P=0.5% f.t.-0.74 f.t.-0.75 P=0.5% f.t.-0.82 f.t.-0.82 P=0.5%ø315 f.t.-0.73
f.t.-0.72

P=0.5%

f.t.-0.65

f.t.-1.11

f.t.-1.54ø600f.t.-1.57 A

A

Pozzetto esistente
40x76 testa ghisa

Allacciamento acqua
eseguito da Publiacqua

Allacciamento acqua
eseguito da Publiacqua

Allacciamento gas eseguito
da Toscana Energia

Allacciamento gas eseguito
da Toscana Energia
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ø400

80x80

f.t.-1.11

ø315

60x60

f.t.-0.71
f.t.-0.91

f.t.-0.88

P=0.5%

f.t.-0.80

f.t.-1.20
f.t.-0.8760x60

f.t.-0.65 60x60

f.t.-1.30

1ø125

1ø1251ø125

Allacciamento acqua
eseguito da Publiacqua

Allacciamento gas eseguito
da Toscana Energia

Impianto a goccia in estensione
a quello esistente

Tappeto di usura  s=2.00cm

Cordonato in cls  cm 10x25
Cordonato in granito  cm 15x27

Tappeto di usura  s=2.00cm
Massetto per marciapiedi  s=8.00cm

Misto granulometrico  s=25.00cm
Binder  s=4.00cm

Tappeto di usura  s=3.00cm

Stabilizzato di cava  s=12.00cm

Tappeto di usura  s=2.00cm
Massetto per marciapiedi  s=8.00cm
Misto granulometrico  s=25.00cm

Cordonato in granito  cm 15x27

SEZIONE A-A         scala 1:50

Massicciata stradale
misto granulometrico

s=40.00cm
Viabilità esistente

Cordonato in granito  cm 15x27

Cordonato in cls  cm 10x25

Massetto per marciapiedi  s=8.00cm
Misto granulometrico  s=25.00cm

P.F. +0.12 P.F. +0.10
P.F. -0.02 P.F. -0.02

P.F. +0.12P.F. +0.10
P.F. -0.10 P.F. -0.10P.F. -0.06

Fognatura acque meteoriche
Tubazione in pvc ø315

P.F. -0.10P.F. -0.13
P.F. -0.25

150
Marciapiede

500
Aiuola a verde di connettività

600
Viabilità a servizio dei parcheggi

500
Stalli parcheggi

150
Marciapiede

577.5
Aiuola a verde pubblico

250
Pista ciclopedonale

Viabilità esistente con rifacimento zanella

> 90
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